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Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.  
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Dotyczy postępowania: „Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu 
architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie „Stodoła 
Elektryczna” wraz z wykonaniem elektrycznej linii przyłączeniowej S/N do sieci 
elektrycznej operatora będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno-
Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/B”.  

  

Pytanie 1. 
  
W najbardziej aktualnym opisie przedmiotu zamówienia mowa jest o „alternatywnych 
parametrach paneli określonych w załączniku nr 1o pt. Errata do dokumentacji”. Czy 
Wykonawca powinien potraktować te parametry jako zbiór aktualnie obowiązujących dla 
paneli, jednocześnie wykluczające poprzednie wymagania? 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli częściowo przeziernych oraz zbudowanych 
z dwóch warstw szkła o grubości 2mm każda? 

Pytanie 3. 

Czy zamawiający podtrzymuje zaprojektowany system montażu modułów fotowoltaicznych 
(system kaskadowy, moduł górny zachodzi na moduł dolny)? Jeżeli nie, Prosimy o 
informacje  jakie  inne  systemy  montażowe dopuszcza  zamawiający.  

Pytanie 4. 

W dokumentacji przetargowej zaprojektowano moduły szkło-szkło z przednią  i tylną 

warstwą  jako   tafle  szklane.  Czy  Zamawiający   dopuszcza  zastosowanie  zamiast 

tylnej tafli szkła folii jak w standardowych Modułach ramkowych, która jest elementem 

palnym? 

 



Pytanie 5. 

Jaki materiał należy uwzględnić jako pokrycie naczółków dachu oraz wszystkich miejsc na 
dachu, w które nie jest możliwie ułożenie pełnowymiarowego panela fotowoltaicznego? 

Pytanie 6. 

Poprzez podanie konkretnego modelu panela fotowoltaicznego, Inwestor wskazał 
jednoznacznie na jednego dostawcę. Istotnym jest zatem, by Inwestor wskazał jakie parametry 
panela będzie brał pod uwagę badając, czy te oferowane są równoważne do 
przewidzianych  w SIWZ, ST, PW, opisie technicznym itp. Prosimy o przekazanie tabeli 
równoważności.  

Odpowiedź 1-6: 

Karkonoski Park Narodowy przy opisywaniu materiałów budowlanych zawsze używa 

parametrów i właściwości tych materiałów. Karkonoski Park Narodowy przedstawia tabele 

równoważności panela fotowoltaicznego: 

 

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI PANELA FOTOWOLTAICZNEGO: 

LP Parametry techniczne panelu fotowoltaicznego i sposobu jego montażu 

1. Moc i ilość paneli – dowolna z zastrzeżeniem, iż łączna moc instalacji nie może być 
mniejsza niż 89,8 kW 

2.  Typ ogniw - monokrystaliczne 

3. Wydajność pojedynczego panela – min. 18% 

4. Konstrukcja, budowa i wymiary panela – dowolna 

5. Odporność na wiatr i śnieg – wg odpowiednich stref dla miejsca realizacji inwestycji 

6. Naczółki i miejsca gdzie nie ma paneli fotowoltaicznych – wypełnienie w całości 
panelami szklanymi  tworzącymi z panelami fotowoltaicznymi jednolity wygląd 

7. Rodzaj konstrukcji i podtrzymującej panel i system mocowania – wg technologii 
producenta danego panela z zastrzeżeniem, że panele i wypełnienia mają tworzyć 
szczelne pokrycie dachowe 

8. Gwarancja sprawności panela– min. 80% po 25 latach 

9. Klasa odporności ogniowej pokrycia dachowego z paneli – BROOF (t1) 

10. Przezierność panela – dowolna 

11. Podział instalacji fotowoltaicznej na łańcuchy przypisane do poszczególnych 
falowników – dowolna 

 

Pytanie 7. 

Czy zamawiający dopuszcza uzyskanie szczelności dachu przez zastosowanie dodatkowej 
warstwy pod modułami fotowoltaicznymi np. w postaci blachy  trapezowej lub  innego 
materiału. 

Odpowiedź: 

Karkonoski Park Narodowy nie dopuszcza rozwiązania uzyskania szczelności pokrycia 
dachowego z panelu fotowoltaicznego przedstawionego w pytaniu. 



 

Pytanie 8. 

Zgodnie z Ramowym zakresem rzeczowym zadania (pkt. 2 SIWZ) w zakres przedmiotu 

zamówienia wchodzi „rozbiórka istniejącego muru ceglano-kamiennego wraz z jego 

odtworzeniem po wykonaniu projektowanych fundamentów obiektu Stodoła elektryczna”. Wg 

opisu technicznego do projektu Małej architektury, istniejący mur graniczny należy wzmocnić 

poprzez wymienione w opisie zabiegi (nie ma mowy o rozbiórce muru). Prosimy o 

potwierdzenie, że w zakres zadania wchodzi rozbiórka muru i jego odtworzenie tylko w 

miejscach, gdzie koliduje on z nowymi fundamentami budynku. 

Odpowiedź: 

Karkonoski Park Narodowy informuje, że zakres renowacji muru i odtworzenie przejścia w 

nim są dokładnie oznaczone na rys nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Równocześnie potwierdza, że rozbiórka muru i jego odtworzenie wymagane jest tylko w 

zakresie kolizji z nowymi fundamentami budynku Stodoły Elektrycznej. 

 

W związku z pytaniami do SIWZ Karkonoski Park Narodowy, informuje o wydłużeniu 
terminu składania ofert do dnia 11.12.2020r.  

 

Dyrektor KPN 
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